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双电源供电
用户有二级及以上负荷时需要采用双电源供电，双电源设计应取自不同的电源，一路电

源检修或故障时，另一路电源应能正常供电，且能满足全部三级以上负荷用电。

当采用一主一备双电源供电时，母线可以采用单母分段的接线方式，在母联断路器处设

置备用电源自动投入装置，一旦主电源失电，能瞬时切换到备用电源，一次接线和保护配置

如上图。母联保护装置 AM5-B 除了母联保护测控功能外，还具备进线互投、母联备自投等备

自投功能。这种供电方适用于中断供电可能导致较大经济损失的生产企业或单位。


