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双电源供电带自备电源
用户负荷中有非常重要的一级负荷，中断供电一定时间可能会导致爆炸、中毒、窒息等

危及生命安全的情况时，除了双电源供电外，还应配置独立的自备应急电源作为单独的应急

电源系统，应急电源根据响应时间要求可以是柴油发电机或者蓄电池等。这种配电方式适用

于医院、公共建筑的应急照明、消防以及停电可能导致生命危险的厂矿企业。


